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ABSTRACT

We present the survery results on the noise level produced by water installations in houses.
This survery has assessed the noise impact of such installations, taking into account different
variables.

Simultaneously, it has been made a continuos assessment of new installations of water in
buildings of recent construction.

Finally, solutions to reduce noise problems in such type of installations inside houses are
given. This survey is addressed to architects, as regards global planning of buildings, to engineers, as
far as installation desing and its components are concenrned, and to enterprises, with respect to the
installation process and finishing touhes.

INTRODUCCION

La calidad acustica en la edificacién y el confort aclstico en los hogares son aspecto cada
vez mas valorados por los usuarios, aunque una valoracion real e “in situ” solo es posible realizarla
cuando se ha ocupado la vivienda. Es entonces, cuando el edificio esta a plena ocupacién, que se
perciben los niveles sonoros generados por las propias instalaciones del edificio, ocasionando una
molestia potenual gue provoca un disconfort acustico. Concretamente en Alemania existe normativa
que contempla diferentes clases de confort acustico en las viviendas.”

Si bien en la actualidad, se contempla el aislamiento adecuado al ruido que proviene del
exterior, se constata una falta de atencién a los ruidos interiores generados por las instalaciones del
edificio y al aislamiento de paredes interiores para evitarlos. Las estadisticas realizadas en Alemania,?
muestran que el ruido es el argumento mas importante para enfadarse con un vecino, y un criterio
importante para elegir una nueva vivienda o cambiar de domicilio.

Desde el Laboratorio de Mecéanica e Ingenieria Acustica en colaboracion con la empresa Tres

Comercial S.A. y el Colegio de Ingenieros Industriales de Catalufia, se esta realizando un estudio de
[+D para determinar los niveles sonoros generados por las instalaciones de agua y sanitarios.
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Continuando a5|'3con la trayectoria iniciada hace unos afios en otros trabajos sobre calidad acustica
en la edificacion ~ realizados por éste Grupo de Prevencién de Ruido y Vibraciones.

METODOLOGIA

Para el trabajo experimental de laboratorio, se ha construido una planta de pruebas con dos
recintos independientes de 3x5 metros. (local emisor y local receptor) separadas por una pared, sobre
ésta, se ha realizado una instalacién piloto semejante a la de un bafio de una vivienda para valorar el
impacto sonoro de los diferentes componentes. Esta pared separadora sé construye de diferentes
materiales y espesor de acuerdo con las técnicas habituales de construccion.

La instalacion piloto se ha realizado vista y empotrada sobre las diferentes paredes y en la
valoracién acustica se analizaron las siguientes variables:

- Variacion de presiéon dinamica entre 1y 4 bar.

- Influencia del tipo de grifo, y posicion del ensayo (caliente, mezcla, fria y maximo nivel de
ruido.)

- Influencia del material de la instalaciéon (Cobre, Polibutileno.)

- Influencia de la fijacién (rigida Isofénica.)

- Evaluacion del ruido de impacto del agua al golpear sobre los sanitarios.

En todos los casos se ha medido el nivel equivalente * Lpa eq Simultaneamente en el local
emisor y receptor, situando los micr6fonos a 1 metro de la pared separadora y a 1,5 metros de altura.
En las pruebas previas a los ensayos se midié el tiempo de reverberacién del local receptor y el
aislamiento acustico ° de la primera pared separadora, con la finalidad de poder comparar los valores
con los obtenidos en las siguientes paredes.

Simultdneamente, se ha realizado un seguimiento continuo de la ejecuciébn de las
instalaciones de agua en edificios de nueva construccion, con objeto de:

- Observar la disposicion de las canalizaciones J utilizacion de aislamiento
(desolidarizacion soportes, anclajes, pasamuros, juntas.)

- Comprobar el debilitamiento de paredes y forjados debido al paso de las instalaciones.
Posibilidad de puentes acusticos (bajantes, empotramientos desagues.)

- Valorar la relacién entre construccion y tipo de instalacion.

- Evaluacién de los niveles sonoros generados por las instalaciones en las viviendas.

RESULTADOS

Se muestran resultados parciales de los niveles sonoros y espectros de frecuencia obtenidos
en los ensayos realizados para diferentes tipos de grifo en funcion de las variables de presion, caudal,
posicién de ensayo tipo y fijacién de la instalacién y tipo de pared.

Los gréaficos de las figuras 1, 2, 3 y 4 siguientes muestran los niveles sonoros en dBA
promedio obtenidos en los ensayos para mezcladores mecéanicos (PN 10) ! (grifos de lavabo tipo
monomando) con clasificacién segln su grupo acustico 8 y clase de caudal de las resistencias
hidraulicas conforme a las especificaciones de la norma.
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Niveles sonoros de grifos de lavabo con diferente clasificacion acustica en
local emisor y para Instalacion de Cobre.
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Fig. 1.
Niveles sonoros de grifos de lavabo con diferente clasificacion aclstica
en local emisor y para Instalacion de PB
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Fig. 2.
Niveles sonoros de grifos de lavabo con diferente clasificacion acustica
en local receptor y para Instalacion de Cu
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Fig. 3.
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Niveles sonoros de grifos de lavabo con diferente
clasificacién acustica en local receptor y para Instalacion
de PB
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Fig. 4.

La figura 5 muestra los espectros de frecuencia de un grifo de bafiera obtenidos en el local
receptor. Se puede comprobar claramente como el espectro es diferente para las distintas posiciones

de ensayo.

Nivel sonoro para dstintas posiciones de ensayo en local receptor
y parainstalacion de Cobre.
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Fig. 5

Las figuras 6 y 7 muestran, la influencia en el nivel sonoro de dos sistemas diferentes de
fijacion (rigida e isofdnica) a la pared de los dos tipos de instalacion ensayados, tanto para el local
emisor como receptor. Se observa que para la instalacién de polibutileno, el efecto de las bridas
isofonicas es nulo.
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Niveles sonoros con fijacién rigida e isofonica en local
emisor y receptor para Instalacién de Cobre.
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Fig. 6.
Niveles sonoros con fijacién rigida e isofénica en local
emisor y receptor para Instalacion de Polibutileno.
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Fig. 7.

Para la evaluacién del ruido de impacto del agua al golpear sobre los sanitarios, se realizaron
analisis de frecuencia simultaneamente en el local emisor y receptor. La figura. 8. muestra el espectro
obtenido para un grifo de lavabo al golpear el agua sobre el lavabo.

Nivel sonoro de impacto del agua al golpear sobre el
Sanitario en el local emisor y receptor.
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Fig. 8.
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En la tabla 1 se relacionan los niveles sonoros de las instalaciones en las viviendas, éstos
valores se tomaron en las visitas realizadas a diferentes edificios.

Tabla 1
Modelo de griferia Presion Caudal Nivel_sonoro -
estética (bar) I/h Bafio/cocina Habitacion
Monomando 3,5 720 49,9 39,2
Monomando 4,1 480 51,5 42
Monomando 4,1 480 52,6 43,3
Monomando 3,75 1020 53,1 37,3
Lavabo Monomando 3,75 900 54,0 40,5
Monomando 3,75 900 56,1 55,2
Monomando 3,5 720 56,3 45,8
Bimando 3,5 1560 58 49,3
Bimando 3,75 1620 58,6 49,5
Monomando 3,5 660 63,9 48,3
Monomando 3,75 900 43,7 36,5
Bimando 3,5 600 50,2 37,2
Bidet Monomando 3,6 540 50,3 41,9
Monomando 4,1 360 52,3 41,7
Monomando 4,0 360 52,5 47,2
Monomando 3,0 540 42,0 35,0
Cocina Monomando 4,1 720 50,7 36
Monomando 3,75 50,8
Monomando 3,0 450 43,2 40,0
Monomando 3,5 720 43,5 33,8
Bimando 3,5 1080 62,8 54,7
Bafiera Bimando 3,5 1260 65,2 50,4
Monomando 4,1 1440 66,5 53
Monomando 4,1 1440 67,3 48,7
Bimando 3,75 1200 67,8 60,5
Bimando 3,75 1080 71,2 63,2

CONCLUSIONES

Se presentan unas conclusiones parciales, debido a que el estudio no estad totalmente
concluido:

- Las diferencias obtenidas en el nivel sonoro para la instalacion de cobre entre el local emisor y
receptor son entre 3 y 6 dBA en funcién del grupo acustico. Para la instalacion de polibuttileno esta
diferencia se ampliaa 5y 8 dBA.

- En la instalacion de polibutiieno se obtiene una disminucion de 5 dBA con respecto al ruido
generado por la instalacién de cobre, para todas las posiciones de ensayo y en el local emisor y
receptor, independiente de la clasificacion acustica de la griferia.

- Para la instalacion de cobre con sistema de fijacion a través de bridas isofonicas, se produce una
reduccién del nivel sonoro entre 6 y 7 dBA en el local receptor.
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- En la instalacién de polibutileno, el efecto de las bridas isofénicas es nulo, no apreciandose
diferencias significativas ni en el local emisor ni receptor.

- Los niveles obtenidos en las instalaciones de los edificios son similares a los obtenidos en la planta
de pruebas, y pueden plantear molestias y disconfort acustico en la propia vivienda o a los vecinos.
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